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Az eléterjesztés a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelel: dr. Paksi Ilona s.k.

Az eléterjesztéssel kapcsolatos torvényességi észrevétel:

A dontéshez egyszeri tobbség sziikséges.

Az eldterjesztés a Kifiiggesztési helyszinen kozzétehet6: igen

Az eldterjesztés rovid tartalma:

A Ferencvarosi Miivelédési Kézpont miszaki-javitasi munkalatainak finanszirozasa

érdekében sziikséges modositani az Onkormanyzat 2011. évi koltségvetésérél szolo
rendelet 2. sz. mellékletét



Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Ferencvarosi Miivel6dési Kozpont kozdsségi tereinek miiszaki allapota jelentdsen leromlott
az elmult években. A meglévo, rendkiviil elavult technikai berendezések minimalis fejlesztése
¢s karbantartdsa, a nagyobb kozosségi terek (foként szinhazterem) biztonsagos miikddtetése
érdekében, tovabba a szinhazterem megnodvekedett feladatai (pl. Turay szinhdz eldadasai)
biztositasdhoz elengedhetetleniil sziikséges a legsiirgdsebb: részben alapvetd mikodési €s
biztonsagtechnikai miiszaki javitasok, karbantartdsok ¢és atalakitasok elvégzése. Az ezévi
koltségvetésbe betervezett alap-karbantartdsi koltségek nem elégségesek ezen — részben
¢letveszély-elharitd — javitasok koltségeinek finanszirozadsahoz, ezért kérem a Tisztelt
Képviseldtestiiletet, hogy a felmertilt javitasi, karbantartdsi munkak aldbbiakban részletezett
elemeinek koltségeit biztositani sziveskedjen.

1. FMK szinhaztermének elektromos halézata, biztonsagi vilagitasa és
teremvilagitasa:

Az intézmény elektromos halézata rendkiviil elavult, sok helyen tiizveszélyes. Kabelek
lognak rogzitetleniil, van ahol csak egyszeres szigetelésli vezetékek futnak, falon kiviil,
szabalytalanul szerelve. A szinhazterem nézdtere, illetve a szinpad munkavilagitasa
megoldatlan, atszereléshez nincs munkafény. (Atszerelésnél igy vagy a kozonségtér
vilagitasat, vagy a szinpadi vilagitast kell hasznalni, ami igen gazdasagtalan.) A szinpad
mogott nincs felszerelve sem labvilagitas, sem vészvilagitds, ami 4dramkimaradds esetén,
mutatna a kivezetd utat. Az elosztoszekrények elavultak, a kotések, csatlakozasok égettek, a
biztositasi értékek sok esetben nem megfeleléek, a most érvényes szabvanyoknak nem
felelnek meg. Sok elosztoszekrény javitdsa gazdasigtalan lenne, kedvezObb éaron Ilehet
felszerelni egy 1j, a szabvanyoknak megfeleld szekrényt.

megfeleld értékre biztositva, (32 A csatlakozd 100 A-re biztositva), valamint Fi relé sincs
beépitve. A zenekari arok elektromos szerelése tiizveszélyes, égett lampatest van
felszerelve a faszerkezetre, kotések vannak szabadon, csiptetdés lampdk vannak bekotve
kiilonboz6 helyekre. Altalanosan jellemz a vezetékcsatorna fedelének hianya, igy szabadon
lognak a kabelek, a lampatestekrél burdk hidnyoznak, vagy nincs is benniik izz6. A
kozonségfolyosokon, €s az 01tozoknél, a vészvilagitdé lampatesteket at kell vizsgalni, mert
nem mitkddik mindegyik rendeltetésszerlien. 4 javitasi munkdkat a Ferencvarosi Miivel6dési
Kozpont részben sajat (tapasztalt) szakember (alkalmazott) bevonasaval végzi.

A siirgdsen elvégzendo beszerzések és szerelési munkdk koltsége 1 200 000 Ft.

2. A Szinhazterem szinpadi vilagitasanak eszkozigénye

A Szinhazterem szinpadi vilagitisanak eszkozigénye a korabbi években egy bérleti
konstrukci6 keretében volt megoldva. A Musical Varazs cimili produkciot szervezd cég
(bérleti dij fizetésén feliil) biztositotta a lampapark egy részét, és egy, a lampdak fényerejét
szabalyozo vezérloberendezést (dimmer).A nyar folyaman a bérld az eszkozoket eladta €s
elszallitotta, igy a bérleti szerzddés ujratargyaldasa mellett fontos feladat a Szinhazterem



szinpadi vilagitds fejlesztése. A fejlesztés révén lehetévé valik a Szinhdzteremben
megvaldsuld produkciok minimalis fénytechnikai igényének kielégitése.

Az FMK-ban maraddé ldmpapark kiegészitése megoldhatdé a Pinceszinhazbol vald
atcsoportositassal (2 db ldmpa), azonban a rendelkezésre all6 dimmer csak a lampapark felét
tudja szabalyozni.

A rendszer mukodtetéséhez 1 db teljesitményszabalyozd (dimmer) beszerzése sziikséges. A
beszerzés nélkiil a Szinhazteremben nem teljesiilnek az eléadasok megtartdsdhoz sziikséges
minimalis feltételek.

A tervezett beszerzés értéke: 300 000 Ft

3. A Sakk terem szinpadi vilagitasanak korszertsitése

Az eldcsarnokbdl nyild "Sakk terem" az FMK egyik "legforgalmasabb rendezvényhelyszine.
Egyrészt a tdnchdzaknak, masrészt a nyugdijas kozosségi esteknek, a gyerekprogramoknak,
borzéknek ¢€s vasaroknak, tovabba az idei évadtol kisebb studidszinhdzi eseményeknek is
helyszine. A Sakk terem, jelenlegi allapotaban nem alkalmas az igények kielégitésére. A
terem berendezésének kialakitasat, alapvetd karbantartasi sziikségleteit elvégezziik,
ugyanakkor a szinpad vilagitasa rendkiviil korszertitlen és gazdasagtalan. A szinpadot jelenleg
6 db lampa vilagitja meg, melyek fényerejének szabalyozdsa megoldatlan, igy folyamatosan
teljes erdvel vilagitanak. Ez nem csak gazdasigtalan, de alkalmatlan a szinpadi igények
kielégitésére is. A fejlesztés soran 4 db LED-es lampa és egy vezérloberendezés keriilne
beszerzésre, melyek mikodtetése 80%-o0s energia-megtakaritast jelent. A jelenlegi teremfényt
tobb évtizedes, gyakori cserére szoruld neon-vilagitas jelenti. Ennek cseréje, a terem
korszerlibb vilagitasanak kialakitasa is elengedhetetlen, és egy késobbi fejlesztés targya kell,
hogy legyen.

A beszerzés koltsége: 400 000 Ft

Fentiekre tekintettel kérem az eldterjesztés megtargyaldsat és az alabbi hatarozati javaslat
elfogadasat.

Budapest, 2011. augusztus 19.

Tisztelettel:

Formanek Gyula s.k.
alpolgarmester



Hatarozati javaslat:

Budapest Févaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete tigy dont,
hogy

1 a 2011. évi koltségvetési rendelet modositdsa soran a rendelet 2. szamu melléklet
Ferencvarosi Miivelddési Kozpontra vonatkozd 2985-6s Onkorményzati tamogatas
soranak Osszegét 1.900.000- Forinttal megnoveli az altalanos tartalék terhére.

Hataridd: koltségvetési rendelet modositasa
Felelds: dr. Bacskai Janos polgarmester
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