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A Ferencvarosi Onkormdanyzat tulajdonit képezd ~MMS /Micro Monitoring Station/
mérdrendszer egy korszerli 1égszennyezettséget mérd automata rendszer, mely alkalmas

a Ferenc korat — Ull6i ut kozlekedési csomopont

levegdjébdl 1dokozonként /automatikusan/ vett mintdbol mémi a szennyezé6 CO
(szénmonoxid) , NO2 (nitrogéndioxid) és O3 (6zon), a levegdét szennyezd gazok
koncentracioit.

A mérési eredményeket - orankénti atlagolassal - ug/m3-ben mérve tarolja a mérérendszer a

crey

grafikusan (diagramok formajaban) abrazolva megjelenithetok.

Ez a komplett mérérendszer adatforgalmilag 6ssze van kotve az utcai Informaciés Tablaval
melyen a szennyez0 gazok Orankénti atlagban mért koncentraciéi az egészségiigyi
hatarértékre vonatkoztatott %-ban, gazonként valtakozva jelennek meg.

frott formaban dokumentilva az eredményeket, legszemléletesebben a diagramokbél
lathatd, milyen modon valtozik a csomopontban a levegd gézszennyezdinek koncentracidja
az 1do fliggvényében.

A szamszerli adatok elemzésekor arra keresilink és kaphatunk vélaszt, hogy. az egészségiigyi
hatarértékeket meghalado koncentraciok mérési eredményeit a honap, ill. a hét mely
napjain és Oraiban mértiik, ill. ezek az értékek milyen hossza iddétartamokban voltak
mérhetok. Ilyen esetekben mindsitjiikk a levegét a mért gaz szempontjabol ,,szennyezett”
mindséglinek.

A junius havi mérési eredmények értékelése :

1/ Junius honapban az MMS levegotisztasag méré-rendszer hibatlan miikodése ellenére

az adatgyiijté szamitogép és szoftver év elején tortént meghibasodasa miatt nem tortént
adatrogzités még ebben a honapban sem az MMS rendszer altal mért, a levegét szennyezd
gazok (CO, 03, NO2) koncentracidinak mérési adataira vonatkozoan. Igy sajnalatosan
junius hora vonatkozoan sem allt rendelkezéstinkre értékelhetd mérési adat.

2/ Tovabba, mivel az emlitett szamitogép és szoftver biztositotta a kozonségtajékoztatod
rendszer mikodési programjat is, igy a kiiltéri Informaciés Tabla sem volt képes mutatni a
valos mérési eredményeket.

3/ Az MMS méré-rendszer szervizét ellaté cég és az Onkormaényzat illetékes szakemberei e
ho elején megallapodtak és megsziiletett a testiileti dontés is, igy - feltehetdleg még e
honapban megtorténik - az alkalmas szamitogép és program beszerzése és iizembehelyezése.
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